
1/2 1/2

Länge

mi
n. 

15
0

mi
n. 

15
0

Auf

Zu

Auf

Zu

Wind-
Regen-

RWA-Zentrale

Fremdansteuerung BMA

Sensor

Brandmelder

Lüftungsschlüssel-

RWA-Taster

M Antrieb an
RWA-Öffnung

zu weiteren Antrieben

zu weiteren

Gruppe

Linie

NAP  

AUF/AB  
Schlüsselschwenktaster

(Zylinder bauseits)

schwenktaster

Optional

Brandmeldern

Optional

(bei Dachausstiegen
nicht möglich)

Optional
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Elektro-Grobschema

nur bei Dachluke

Rauchabzug

Elektrozuleitung
immer Bandseite

Austritt auf Dach
(Beispiel)

Position Elektrozuleitung

muss in einem anderen
Brandabschnitt montiert werden


